
火災等避難誘導、消防署等への通報フローチャート （夜間、土日,祝祭日の場合）

建物管理業者（セコム㈱）へ非常時自動通知　➡　➡　➡　出動
　（自動放送開始、同時に消防署(119番）へ自動通報　➡　➡　➡　消防署より折返し電話あり（状況確認のため））

（一定量の”煙”と”急激な温度差”を感知し、スプリンクラーが作動）

火災感知器の誤作動の場合

（総合防災盤２）

　（自動放送は、手動停止しない限り放送される）
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※　行動順番　① ⇒ ② ⇒ ③

※　初期消火で消し止めた
　　　場合は①まで
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① 初期消火！
（消火器、消火栓）

③ 避難通知
（入所者へ）

②正面玄関の解錠

館内へ放送（手動放送）

火災発生場所、避難命令

① 初期消火 ！
（消火器、消火栓）

手動放送中は
自動放送が中断

放送であったことを誤作動

（手動放送又は非火災ボタンＯＮ）自動放送を停止
（非常用放送設備の非常復旧ボタンＯＮ）

厨房から火災が発生しました。
職員の指示に従って避難して下さ
い。 （繰り返す）

。がある確認電話しの返り折から消防署
・火災の発生場所（紫波町土舘字関沢24-1）

紫波インター南方面、盛岡・和賀線沿い
・延焼等の状況等について質問される

理事長へ連絡
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防火管理者へ連絡
６７３－６２９５
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１

どの場所から火災が発生し、
どのような状況なのか、
延焼はどうか、煙の方向はどうか等
的確な状況判断が必要！ 避

難

誘

導

事務所（又は、寮母ステーション）の総合防災盤に貼ってある図面（①

～⑩）のいずれかの区域の探知機が作動すると「火災報知器が作動

する」 （なお、必ずしも火災とは限らない、誤作動の場合もある）

初期消火で消し止めた場合
その内容を放送する


